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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LA 

PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO INSTALACIÓN DE 

GAS MEDICINAL PARA CLÍNICA MC COPÉRNICO PARA MUTUAL MIDAT CYCLOPS, 

MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1” (EN ADELANTE: MC 

MUTUAL O LA MUTUA).  

 

 

 

 

 

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE “MUTUAL 

MIDAT CYCLOPS, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 1”  

 

 

 

 

Número de expediente: N202300206 
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CLÁUSULA 1ª -  OBJETO DEL CONTRATO 

 

1.1.-  Objeto. El objeto del contrato, correspondiente a la presente licitación, para “MUTUAL 

MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 1” (en 

adelante, MC MUTUAL o LA MUTUA), se especifica en el apartado 1 de los datos 

básicos del expediente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1.2.- Ámbito geográfico. El equipo a suministrar con motivo de la presente licitación 

tendrá como destino la Clínica MC MUTUAL sita en Barcelona, calle Copérnico, nº 58  

 

 

 

 

CLÁUSULA 2ª -  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

2.1.- Material a subministrar 
 
 
Caudalímetro de oxígeno de passos 

con selector de flujo y regulador incorporado rango de caudal  de 0-15l/min. Conexión a pared 

DIN. Aluminio Cromado, ABS, Acero Inoxidable y Latón Cromado y con lectura de caudal. 

Salida giratoria de 360º. 

 

Caudalímetro de aire de passos 

con selector de flujo y regulador incorporado rango de caudal  de 0-15l/min. Conexión a pared 

DIN. Aluminio Cromado, ABS, Acero Inoxidable y Latón Cromado. Salida giratoria de 360º. 

 

Conectores de plástico para caudalímetro de oxígeno de passos 

Conector de plático roscable para conectar tubo a caudalímetro. 
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Regulador de alto vacío 

Regulador de vacío calibrado. Conexión a pared DIN. Rango de flujo 0-100l/min. Fabricado en 

ABS. Con trampa de agua y filtro desechable Proporcione un nivel de vacío continuo ajustable. 

 

Trampa de agua para reguladores de alto vacío + Filtros de partículas para trampa de 

agua 

Trampa de agua para filtros 

Filtros desechables 

 

 
 
2.2.- Plazo de entrega 

 

El suministro se realizará en Clínica MC Copérnico en el plazo máximo de DOS (2) MESES 

desde la firma del contrato en horario de 8 a 15 horas.  

 

Para proceder a la entrega, instalación y recepción del material, la empresa adjudicataria se 

pondrá en contacto con Clínica MC Copérnico, desde donde se le darán las instrucciones 

oportunas. 

 
El suministro se realizará en un transporte adecuado, siendo responsable los adjudicatarios de 

la mercancía, hasta su entrega en Clínica MC Copérnico. 

 

Todos los costes derivados del transporte hasta el punto de entrega establecido, carga y 

descarga, montaje, instalación, puesta en funcionamiento y retirada de embalaje, así como la 

tramitación administrativa que se precise para todas estas actuaciones (licencias, permisos, 

tasas…) correrán a cargo del adjudicatario y deberán ir incluidos en la oferta presentada. 

 

2.3 Marcado 

 Todos los caudalímetros estarán marcados de forma visible e indeleble con la siguiente 

información:  

- Nombre o marca del fabricante. 
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 - Clase metrológica y el caudal nominal expresado en litros/minuto. 

 - El número de serie.  

- Una o dos flechas que indiquen el sentido del flujo.  

- El signo de aprobación del modelo o, en su caso, de aprobación de modelo CE. Marcado CE 

- La presión máxima de servicio en bar. 

 - ventana frontal o lateral donde se vea el caudal de oxígeno, aire o vacío aplicados en cada 

momento. 

 

2.4 Embalaje 

 El fabricante debe embalar y/o proteger los caudalímetros contra posibles daños mecánicos y 

la entrada de sustancias extrañas durante la manipulación, el transporte y el almacenaje. 

 

2.5 Condiciones de suministro  

En principio está previsto realizar un único pedido con la totalidad del pedido.  

No obstante, en caso de realizarse pedidos parciales, los costes del transporte de dichos 

pedidos parciales deberán ser asumidos por el contratista. 

 

Recepción  

La Clínica MC Copérnico inspeccionará todos los materiales suministrados, haciendo constar 

las incidencias que se observen al suministrador. Se comprobará que el elemento suministrado 

no presenta ningún tipo de daño o deterioro, que pudiera influir negativamente en su posterior 

uso. Cuando se establezca que el suministro no se encuentra en buen estado, o no haya sido 

fabricado conforme a las condiciones pactadas en los pliegos, a resultas de las inspecciones 

visuales y/o dimensionales realizadas durante la recepción del suministro, se le comunicará al 

SUMINISTRADOR mediante anotación en los albaranes de entrega, estando obligado aquel a 

la retirada del material identificado como defectuoso y a la reposición del mismo El 

SUMINISTRADOR, se verá obligado así mismo, a la reposición de los materiales que se 

revelaran defectuosos. 
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 Todos los gastos de transporte derivados de la retirada y/o sustitución de materiales 

defectuosos, incluidos la carga y descarga, irán a cargo del adjudicatario. 

 

2.6. Garantías  

El adjudicatario establecerá su garantía sobre la totalidad del suministro.  

Los productos entregados contarán con una garantía mínima de DOS (2) AÑOS, a contar desde 

su recepción mediante albarán y siempre que cumpla la aprobación por parte de Clínica MC 

Copérnico, en todos los casos. 

 

 

 

CLÁUSULA Nº 3.- RELACIÓN DE ARTICULOS 

 

Nº IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN  
Nº 

ESTIMADO 
ANUAL 

1 Caudalímetros de oxígeno de pasos 100 

2 Caudalímetros de aire de pasos 50 

3 Conectores de plástico para caudalímetro de oxígeno de pasos 200 

4 Regulador de alto vacío 100 

5 
Trampa de agua para reguladores de alto vacío + Filtros de partículas 
para trampa de agua 100 
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